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Vážení zákazníci,  

dovoľte  nám  predstaviť Vám domáci  kotol  na  tuhé  paliva  
STROPUVA.  Jedná  sa  o  unikátné  technické  riešenie,  
ktoré je patentované v EU.  

 
Kotol   umožňuje   využitie   širokého   spektra   pevných  
paliv.  Dá sa kuriť  drevom, uhlím, briketami, rašelinou,  
pilinovými   briketami   a   dalšími   obdobnými   druhmy  
palív.  

 
Pri využití dreva má kotol dobu horenia až cca 31 hodin.  
Pokiaľ ho budete plniť uhlím, doba horenia bude až cca 7  
dní.  

 
Tieto  úplne  unikátné  parametre  doby  horenia  zabezpečuje  
špecialná konštrukcia kotla, ktorá umožňuje spalovanie  
paliva   na   principe horenia  sviečky   pomocou   patentovaného  
systému rozvodu predohriatého vzduchu.  

 
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si  
pred inštalaciou a použitím kotla tento manuál pozorne  
prečitali  a  postupovali  podľa  našich  pokynov.  Len pri  
dodržaní    všetkých   pokynov    a    správnej    inštalácií  
zaručujeme najlepšie výsledky pri používaní zariadenia.  

 
Uchovajte si tento  návod  na  bezpečnom  mieste  tak,  
aby ste  k nemu  mali  jednoduchý  prístup a  mohli tak  využíť  
dôležité    technické    informacie    o    zaríadení ;    a  
v neposlednom  rade  aby ste  sa  mohli  riadiť  záručnými  
podmienkami.  Je  potrebné  uchovávať  tak  záručný  list,  
prípadne  technický  list,  tak  i  tento  manuál  po  celú  
dobu životnosti kotla.  

 
Kotle  na  tuhé  palivá  značky  STROPUVA  (Ďalej  len  
"kotle")   sú  určené  pre   rôznorodé   prostredie.  
Inštalaciu  je  možné  realizovať  najmä  tam,  kde  je  
nainštalované ústredné kúrenie s radiátormy, systém  na  
ohrev  teplej  vody  môže byť využitý aj pre  domáce                               
využitie alebo pre podlahové kúrenie.Systém funguje   
prirodzeným ale aj  s núteným   obehom,  môže   byť  

                                                   uzavrený aj  otvorený.  
 
Vámi zakúpený kotol vyrába litovská spoločnosť UAB „Stropuva ir ko", ktorá už viac ako 
desať rokov úspšne vyrába kotle na tuhé paliva. UAB „Stropuva ir ko", predáva svoje  
výrobky na celoeuropskom trhu a vďaka stropuva.sk  má  zastupenie i na slovenskom trhu.   
 
Veríme,  že  so  zakúpeným  výrobkom  budete  plne  spokojný  a  sme  pripravený riešiť 
akékoľvek Vaše pripomienky, podnety a názory.  
 

3  

http://www.stropuva.sk/


 

1.   ROZMERY A VLASTNOSTI  
 
1.1  KOTLE NA DREVO  
 
Tabuľka 1.1:  Rozmery a vlastnosti pre  kotle spaľujúce drevo  
 
Palivo:  drevo  guľatina,  drevoodpad,  pilinové  brikety...apod.  (Doporučená  vlhkosť  
paliva je až do 30 %*).  
 

MODEL  
PARAMETRE  

 
Vykurovaná plocha (m2)  
Výkon (kW)  
Kapacita zásobníku (dm3)  
Množstvo palivového dreva (kg)  
Dĺžka palivového dreva (cm)  
Množstvo vody v kotli (l)  
Teplota vody v kotli (°C)  
Max. doba horenia paliva (h) **)  
Koeficient účinnosti prvádzky (%)  
Prietok teplej vody (m3/h)  
Rozmery dvierok zásobníku (mm)  
Výška kotla (mm)  
Priemer kotla (mm)  
Hmotnosť kotla (kg)  

S7  

20-80  
7  

150  
15  

30-35  
26  
70  
28  

 
0,2  

250x210  
1250  
450  
100  

S10  

50-100  
10  

200  
25  

30-35  
34  
70  

S40  

200-450  
40  

500  
80  

45-55  
58  
70  

91,6  
0,25  

250x210  
1900  
450  
185  

S20  

100-250  
20  

350  
50  

35-45  
45  
70  
31  

 
0,5  

260x220  
1900/2100  

560  
231 

1,0  
280x240  

1900/2100  
680  
315 

*)   Palivové  drevo  vlhšie  ako  30%  nebude  dobre  horieť,  a  pokiaľ horieť  bude,  tak  nebude  dosiahnutá  
požadovaná teplota a naviac horenie bude nestabilné.(dechtovanie,zanášanie kotla)  
 
**)  Doba   horenia  násypky  paliva  závisí  od kvality  paliva,  vnútornej  a  okolnej  teploty,  teplotných   strátach  
budovy a iných faktoroch.  
 
Tabuľka _. 1.2:  Informacie pre inštaláciu  

MODEL  

S7  

S10  

S20  

S20 (1.9m)  

S40  

S40 (1.9m)  

Vzdialenosť  
medzi  

podlahou a  
komínom  

(mm)  
 

1010  

1430  

1550  

1410  

1550  

1400  

Priemer  
komínového  

vyustenia  
(mm)  

140  

160  

180  

180  

200  

200  

Vzdialenosť  
medzi  

podlahou a  
spodným  

vývodom pre   
ohriatú vodu  
• 32 (mm)  

27.5  

12.5  

23.5  

27.5  

38  

40  

Vzdialenosť  
medzi  

podlahou a  
horným  

vývodom pre   
ohriatú vodu  
• 32 (mm)  

1187.5  

1717.5  

1936.5  

1727.5  

1913  

1710  

Tlak  
poistného  

ventilu (bar)  

Tlak vody  
nesmie byť  
vyšší ako  

(bar)  

1,5  

1,5  

1,5  

1,5  

1,5  

1.5  

2  

2  

2  

2  

2  

2  
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1.2  KOTLE NA DREVO A UHLIE  
 
Tabuľka 1.3:   Rozmery a vlastnosti pre kotle spaľujíce drevo a  
uhlie  
 
Palivo:    drevo    guľatina,    drevoodpad,    pilinové    brikety,    uhlie,    uhľové    brikety,  
rašelina...a pod. (Doporučená vlhkosť paliva je do 30 %*).  
 

MODEL  
PARAMETRE 

 
Vykurovaná plocha (m2)  
Výkon (kW)  
Kapacita zásobníka (dm3)  
Množstvo palivového dreva (kg)  
Množstvo uhlia (kg)  
Dĺžka palivového dreva (cm)  
Množstvo vody v kotli (l)  
Teplota vody v kotli (°C)  
Max. doba horenia paliva (h) **)  
Koeficient účinnosti prevádzky (%)  
Prietok teplej vody (m3/h)  
Rozmery dvierok zásobníka(mm)  
Výška kotla (mm)  
Priemer kotla (mm)  
Hmotnosť kotla (kg)  

S10 U  

50-100  
10  

200  
25  
75  

30-35  
34  
85  

S40 U  

200-450  
40  

500  
80  

220  
45-55  

58  
85  

0,25  
250x210  

1900  
450  
196  

S20 U  

100-250  
20  

350  
50  

130  
35-45  

45  
85  

168  
91,6  
0,5  

260x220  
1900/2100  

560  
246  

1,0  
280x240  

1900/2100  
680  
333  

*)   Palivové  drevo  vlhšie ako  30%  nebude  dobre  horieť,  a  pokiaľ  horieť  bude,  tak  nebude  dosiahnutá  
požadovaná teplota a naviac horenie bude nestabilné.(dechtovanie,zanášanie)  
 
**)  Doba   horenia  násypky  paliva  závisí  na  kvalite  paliva,  vnútornej   a  okolnej  teploty,  teplotných strátach  
budovy a iných faktoroch.  
 
Tabuľka . 1.4:  Informacie pre inštaláciu  

MODEL  

Vzdialenosť  
medzi  

podlahou a  
komínom  

(mm)  

Priemer  
komínového  

vyústenia  
(mm)  

S10 U  

S20 U  

S20 U (1.9m)  

S40 U  

S40 U (1.9m)  

1550  

1695  

1530  

1675  

1520  

160  

160  

160  

180  

180  

Vzdialenosť  
medzi  

podlahou a  
spodným  
vývodom  

pre  ohriatú 
vodu  

• 32 (mm)  
57,5  

57,5  

57,5  

57,5  

57,5  

Vzdialenosť 
medzi 

podlahou a  
horným 

vývodom 
pre ohriatú  

vodu  
• 32 (mm)  

1737.5  

1947.5  

1747.5  

1947,5  

1747,5  

Tlak  
poistného  

ventilu (bar)  

Tlak vody  
nesmie   
byť 
vyšší ako 

(bar)  

1,5  

1,5  

1,5  

1,5  

1.5  

2  

2  

2  

2  

2  
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Kotol  (viď  obr.  2.1)  je  oceľový  valec  
zakrytý  oceľovým  izolovaným  valcom  
vnútorného    priemeru    s    bi-metalovým  
regulátorom  ťahu  (2)  s vodiacou  tyčou  
(3)  na  čelnej  strane  kotla  (viď.  schéma  
• . 5.2.). Ohriatá voda sa nachádza medzi  
valcami.    Konštrukcia   má    otvor    pre   
nakladanie   (8)   tuhého   paliva   (10),  
otvor pre odstraňovánie popola (11)  
a    otvor    pre     odťah    dymových  
splodin  (5).  Kotol  je  tiež  vybavený  
otvormy pre  dodávku vody (14 - 15),  
teplomerom      (16)      a      tlakovým  
poistným   ventilom   (17).   Komora  
ohrevu   vzduchu   (4),   pre    zlepšenie  
kvality  spaľovania  a  prenos  tepla,  je  
namontována na hornej časti spaľovacej  
komory.  Kotol   je    možné  
nakonfigurovať   s tyčovou   mrežou   a  
prepínacím      ventilom      (6)      pre   
spaľovanie rašeliny alebo uhlia.  
Medzi  ohríevacou  komorou  a  stranami  
kotla je medzera, ktorou uniká dym,  
takže   dochádza   k lepšiemu   prenosu  
tepla. Teleskopická prívodná rúra  
(7)     je     zasadená     do     priestoru  
predohrievania   vzduchu    a   na    jej  
druhom konci je upevnený rozdelovač  
vzduchu (9).  
Otvor   pre   dúchánie   vzduchu   a  
regulačný    ventil    (1)    sa    nachádza  
v hornej časti komory. Na vyžiadanie je  
možné dodať ku kotlu betonové dno  
s izolačným   pásom   (18).   Zdvýhacie  
lanko (12) s kružkom mechanizmu  
prívodu   vzduchu   je   umiestnené   na  

pravej strane kotla pred dvierkami s upevňovacím hákom (13).  
Účelom rozdelovača vzduchu (9) je správne rozdelovanie vzduchu vo vyvíjajúcich  
zónách  pod  a  blízko  rozdelovača  vzduchu.  Rozdelovač  vzduchu  sa  opíera  o  
bočné  polená  palivového  dreva,  ktoré  sa  neohrievajú  na  vysokú  teplotu.  Pri  
spalovaní  je  zakázáné  presúvať  rozdelovač:  po  presune  rozdelovača  hore  a  
dole, sa otáča a klesá hlboko do miesta spaľovania a chod kotla je neekonomický a  
jeho časti sa viac opotrebovávajú  
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3. TRANSPORT A SKLADOVANIE 
 
Kotle je povolené transportovať a skladovať len  vo vodorovnej polohe. Pokiaľ neprší,  
môžu  byť prepravované  na  otvorenom  prepravnom  zariadení v opačnom  prípade  
musia byť prepravované na uzavretom prepravnom zariadení. Pri transporte vo zvislej  
polohe je potrebné zaistiť prídavné ochranné opatrenia tak, aby sa kotol nemohol preklopiť  
a poškriabať . Kotle je možné skladovať v suchých priestoroch, s neprítomnosťou  
chemických aktivných pár .  

4. INŠTALÁCIA KOTLA  
 
Kotol  sa  inštaluje  v budovách  podľa  legislativných  požiadaviek  týkajucích  sa  budov  s  
kotlami.  Miestnosť,  kde  se  kotol  inštaluje,  musí  byť  minimálne  220  cm  vysoká  (u  
typu 190, min. 205 cm) a musí mať betonovú podlahu (aspoň v mieste, kde bude kotol  
 inštalovaný).  Miestnosť musí vodotesná  a  nachadzať  sa  pred  vykurovanými  
domovými  priestormi  a  musí  byť  vybavená  vertikálným  odvetrávacím  kanálom  a  
oknom alebo otvorom vo vonkajšej stene tak, aby vonkajší vzduch mohol prechádzať do  
kotla a ventilačného kanálu.  
 
Pomocou  zrkadielka  si  prezrite  otvor   komína  a vnútornú  časť  dymovodu.  
Dymovod  musí byť  čistý  a  nesmú  sa  v ňom  vyskytovať  žiadné  armatúry  alebo  vtáčie  
hniezda alebo neutesnené otvory vedúce k dutinám v strope a susedným šachtám.  
Rovnako  je  treba  uistiť sa  že  dymovod  nemá  otvory  alebo  špáry  smerom  von,  
ktorými by mohol unikať falošný vzduch, ktorý by chladil dymovod a znižoval ťah.  
 
Špáry, otvory a miesta, kde je kotol spojený s dymovodom, musia byť utesnené. Pokiaľ  
sa vyskytujú vnútorné otvory v dymovode vedúce do stropu alebo susedných šácht, a  
ktoré  nieje  možné  opraviť,  je  treba  nainštalovať  oválnu  alebo  válcovitu  vložku  
z nerezovej  oceli.  (Hranaté  vložky  niesú  spoľahlivé  vzhľadom  ku špáram,  ktoré  sa  
môžu vytvárať v miestach spojenia pri väčších zmenách teploty). Kotol sa inštaluje priamo na  
betónovu podlahu; akékoľvek špáry medzi podlahou a kotlom je treba utesniť pomocou  
tepelne  odolného  silikonového  lepidla  alebo  vápenným  cementom  s pieskom  alebo inými 
materiálmy.  
 
Kotol je možne inštalovať na betónovu podlahu pomocou izolačného povrazu. Pokiaľ  

by došlo k deformacií kotla pri jeho inštalaci do dymovodu, po uzavrení všetkých dvierok  
a  otvorení  čistiaceho  otvoru  dymovodu,  skontrolujte  funkciu  horného  ventilu,  jeho  
usadenie  vzhľadom  k povrchu  otvoru  prívodu  vzduchu  a  izolovaniu  dvierok.  K tomu  
použie horiacú sviečku alebo zápalku.  
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4.1 POŽIADAVKY NA SPAĽOVÁNIE 
 
Kotol je treba nainštalovať na nehorľavú podložku. Kovové spojenie blízko komína musí byť  
vyrobené  z kovu,  ktorý je  hrubší ako 1,5  mm,  a musí byť  potiahnuté  izolačnými  materiálmy.  
Prevádzkové  podmienky dymovodu  musia byť skontrolované jedenkrát  za  mesiac  (kontrolu  vykonavajte  
cez  deň čistiacími otvormy pomocou zrkadielka). V prípade potreby  vyčiistite, inák môže dôjsť  
ku  vznieteniu  dymovodu  v dôsledku  usadenia  sadzí  a  dechtu.  Žeravé  uhlíky  by  mohly  
zpôsobiť  požiar,  prehratie alebo  poškodenie  vyloženia.  Používajte  len  kvalitné  
dymovody (z nerezovej oceli alebo keramiky), preštudujte si návod na obsluhu a plne  
rešpektujte  uvedené  pokyny,  Obzvlášť  vykonávajte  pravidelné  čistenia.  Po  vyčiistení  
dymovodu je treba taktiež vyčistit vodorovný dymový ťah medzi kotlom a dymovodom.  

4.2  POŽIADAVKY NA DYMOVOD  
 
Priemer  dymovodu  môže  byť  o  10  percent  menší,  ako  je  uvedené  v technických  
podmienkách, avšak  nesmie byť  väčší.  Kotol vyžaduje  samostatný dymovod  a nesmie  
byť k nemu pripojené žiadné ďalšie zariadenie, aby sa kondenzát vznikajúci v dymovode  
nedostal  do  kotla.  *Sopúch z kotla  do  komína  musí  byť horizontálný  a  nesmie  byť  
dlhší, ako 1,5 m a nie kratší ako 0,20 m, musí byť dobre utesnený a izolovaný tepelne  
izolačným  materiálom  v miestach  spojenia.  Sopúch  a  dymovod  sa  musia  pravidelne  
čistiť, ako bylo uvedené vyššie.  
*Sopúch. Vyberací otvor. Vymetací alebo kontrolný otvor  
Doporučenie:  

•  

•  

•  

•  

•  

vložte do komína vložku z nerezovej oceli; kvalitne nainštalovaná vložka chrání  
komín proti vzniku kondenzátu alebo vlhkosti;  
 
vložka nesmie výrazne zmenšovať  otvor komína; časti vložky musia byť  
tesne prepojené (pomocou nitov z nerezovej oceli);  
 
zberač popola musí byť namontovaný dole, zberač musí byť namontovaný 15 -  
20 cm pod pripojením sopúchu k dymovodu; potom je možno sopúch ľahko  
skrz neho vyčistiť;  
 
medzeru  v komíne medzi  vložkou  a  stenami komína, aspoň na vonkajšej strane  
komína,  vyplňte  nehorlavým  izolačným  materiálom;  hore  je  treba  špáru  
hermeticky  omietnuť  a  pocínovať  zo  sklonom  (od  otvoru  smerom  k  strane  
komína);  
 
komín  v  studených  podlažiach  musí  byť  utesnený  nehorľavými  izolačnými  
materiálmi.  
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4.3  POŽIADAVKY NA PREPOJOVANIE DO VYKUROVACIEHO SYSTÉMU  
 
Kotol smú inštalovať len kvalifikovaný technici, ktorý sú zoznámený so všetkými  
požiadavkami, a ktorí poznajú návod na obsluhu kotla.  
 
Kotol STROPUVA sa  nepodobá bežným typom kotlov a preto tiež diely, ktoré sa  
hodia pre iné kotle, se pre tieto kotle nehodia.  
 
Príklad:  kotle,  pri ktorých  prebieha spaľovanie  pod  ohniskom,  sa  doporučuje  intenzivný  
spätný chod horúceho toku vykurovacej vody. Tento postup sa pre náš kotol nehodí.  
 
Zapojenie  kotla  by  malo  rešpektovať  jeho  určenie.  Všeobecne  doporučujeme  používať 
osvedčené a jednoduché schémy zapojenia.  
 
Pri inštalacií dodatočných prvkov, si láskavo prečitajte požiadavky výrobcu a dodržujte  
ich:  
 
1.  Podľa  doporučenia  výrobcu  tepelných  ventilov,  nastavte  pred-prietokové  ventily  podľa  
pokynov výrobcu vykurovacieho systému (pokiaľ to neudává inak, tak na 1,5 alebo 1).  
 
2. Nezvyšujte tok tepla temperováním podlahy pomocou automatických vykurovacích prvkov  
(doporučenie výrobcu: 28 - 35ºC).  
 
3.  Prevedte  nastavenie  trojstupňových  alebo  štvorstupňových  zmiašavacích  ventilov  a  
cirkulačného  čerpadla  tak,  aby  prvky  kotla  a  ohrevu  neboli  paralelne  zapojené  
k veľkému   okruhu   domáceho   vykurovacieho   systému.   Prednostne   prevedte   zapojenie 
k reverznej výtokovej trubke.  
 
4. Tak, ako sa to obvykle stává, nezapojujte paralelne prvky kotla a ohrevu k ohrievaču  
horúcej vody  pripojenému  ku  kotlu  (vyrovnávací  ventil  je  nutnou  podmienkou  pri  
paralelnom pripojeniu ohrievačava horúcej vody).  
 
5. Udržujte teplotu tak, aby kotol pracoval spoľahlivo (70 - 85ºC).  
 
6. Dodržujte doporučenia výrobcu vložiek dymovodu.  
 
7.  Nieje  povolené  inštalovať uzatváraciu  klapku  dymovodu. Pokiaľ  chcete  znížiť  ťah,  
použite samo-nasávacie vzduchové ventily našej výroby alebo iných výrobcov.  
 

8. Dbajte na správne vetranie v kotolni.  
 
9.  Zakaždým  pri  inštalácií  nášho  kotla  na  pevné  paliva  skontrolujte  technický  
certifikát.  
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4.4  SCHÉMA MONTÁŽE KOTLA STROPUVA S40 (I.)  

stropuva.sk@gmail.com 

•íslo  
 
1  

2  
 

3  
 

4  

5  

6  

7  
8  

9  
 

10  
 

11  
 

12  

13  

14  

 
15  

 
16  

 
17  

 
18  

 
19  

 
Obr. 4.1: Inštalaterské zobrazenie  
 
R - do / z radiátor_,  
F - z / do podlahového kúrenia, B - do / z kotla,  
K2 - do / z iných kotlov  

Pre    kotle    S7,    S10,    S20     

Popis  
*) - Tlakový  
bezpečnostný  
ventil  
Automatický  
odvzdušňovací  
ventil  
Vyrovnávací  
ventil D15  
Prechod  
D25 - 15  
Spojenie D25  
Spojenie D25 -  
15  
Spojka D25  
prípojkaD25  
Prípojka D25  
SME  
Koleno D25  
SME  
Prechod D32 -  
25  
guľový ventil  
D25 SME  
Koleno D25  
Termostatický  
ventil DT25  
Diely  
k obehovému  
čerpadlu  
Obehové  
čerpadlo  
Mosadzná  
spojka D25  
Vypúštací a  
dopúšťací  
ventil D15  
Ttojcestný ventil  
D 25  

Po_et  
 

1  

1  
 
1  
 
3  

11  

2  

1  
18  

2  
 
3  
 
2  
 
3  

2  

1  

 
7  

 
1  
 
2  
 
2  

 
1  

uživať   diely    D20.  Pre  kotle  S40  D25.  

*) POZOR: poistný tlakový ventil (1,5 bar) zapojiť do otvoru (17) (obr. 2.1., str. 6).  
Miesto spojenia (5), použite spojenie D25 SME (10).  
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Obrazok   4.2:   Schéma   systému   vykurovania   s inštalovaným   prídavným   kotlom   a  

podlahovým kurením   
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4.5  SCHÉMA PREVÁDZKY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU S PRÍDAVNÝM  
KOTLOM A PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM 
 
čerpadlo  (P)  čerpá  vodu  z topných  článkov  a  cez  kotol  ju  vháňa  späť  do  topných  
článkov  (viď  obr.  4.2.).  Ohriatá  voda  prúdi  vyrovnávacím  ventilom  (bk  1)  do  
najbližšieho topného telesa, ktoré môže pracovať samospádom, aby bol kotol chránený  
pred  prehriatím  (topné  teleso  bez  tepelného  ventilu)  v prípade  výpadku  elektrickej  
energie.  
 
Následne  tečie  horúca voda  cez  kotol   2k (pokiaľ je  taký  
kotol k dispozicií), ktorý sa zapíná, keď kotol 1k prestane spalovať alebo sa vypne,  
keď kotol 1k dodává horúcu vodu pomocou vnútorných mechanizmov. Pokiaľ je kotol 2k  
k dispozicií, potom sa ventil (3) uzavrie, pokiaľ nieje, potom se ventil otvorí.  
 
Horúca  voda  tečie   ohrievačom  vody  (B)  a  ventilom  (3).  Pokiaľ  má  vstup  do  
ohrievača dostatočne veľký priemer, potom se ventil (3) uzavrie - a voda tečie len  
ohrievačom a dochádza k ohriatiu väčšieho množstvá vody. Po ohriati vody pre  domácnosť,  
tečie  horúcá  voda  (pokiaľ  treba)  cez  termostatický  ventil  (T2-20-50)  do  systému  
topných    telies    a    dostává    sa    do    systému    podlahového    vykurovania.  Snímač  
termostatického  ventilu  otvorí  ventil,  pokiaľ  je  voda  chladnejšia,  než  je  nastavené  
(35°C) a uzavrie ho, pokiaľ je voda teplejšia.  
 
Pomocou čerpadla  (P)  voda  pravidelne  cirkuluje  trubkovým  vinutím  podlahového  
kúrenia (F) a dostává sa do kotla prostrednictvom rozdelovacieho ventilu (T-3-  
20-50), ktorého snímač smeruje časť chladného toku do systému topných telies, pokiaľ  
je spätný tok teplejší ako je indikováné (40°) a udržuje  tak stabilnú teplotu budovy, i  
keď tepelné ventily niesú k dispozícií a chrání podlahu pred prehriatím. Ventily (bk2)  
a (bk3) sú uzatváracie ventily (nejedná se o kohútiky s guľovým otočným zátvaraním)  
alebo inovované smerové ventily, pomocou ktorých je tok z čerpadla rozdelovaný tak, aby  
bol dostatočný pre podlahové vykurovanie a efektivný pre čerpadlo. Celkové prietokové  
množstvo závisí na cirkulačnom čerpadle a je riadené prepínáním polohy pre  rýchlosť čerpadla 
 
Pokiaľ  systém  nedisponuje  podlahovým  vykurovaním  T2,  potom  v lete  nieje  treba  
termostat  inštalovať.  Pokiaľ  chcete  inštalovať  kotol  na  tuhé  paliva  ako  kotol  pre   
vykurovanie,    uzavrite    topné    teleso    a    podlahový    rozdelovač    a    otvorte    T2  
odšrubovaním uzáveru alebo demontaži termostatu.  
 
Cirkulačné čerpadlo s výkonom 25 - 60 W je dostatočné pre 10 kW kotol, 40 - 80 W  
pre  20  kW  kotol  a  50  -  100  W  pre  40  kW  kotol.  (bk1)  -  vyrovnávací  ventil  
bezpečnostného automatického prietokového telesa, pomocou ktorého je rozdelovaný tok tak,  
aby vratná trubka topného telesa bola o 40°C chladnejšia ako prietoková trubka. (7) -  
skladacie spoje - po ich uvolnení môže byť koleno otočené na druhu stranu kotla.  
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•íslo  
 
1  

2  
 
3  
 
4  

5  

6  

7  
8  

9  
 
10  
 
11  
 
12  

13  
14  
 
15  
 
16  
 
17  
 
18  
 
19  

Popis  
*) - Tlakový  
bezpečnostný  
ventil  
Automatický  
odvzdušňovací  
ventil  
Vyrovnávací  
ventil D15  
Prechod  
D25 - 15  
Spojenie D25  
Spojenie D25 -  
15  
Spojka D25  
Prípojka (fiting) D25  
Prípojka D25  
SME  
Koleno D25  
SME  
Prechod D32 -  
25  
Guľový ventil  
D25 SME  
Koleno D25  
 
Diely  
k obehovému  
 čerpadlu  
Obehové  
čerpadlo  
Mosadzná  
spojka D25  
vypusťovací a  
doplňovací  
ventil D15  
Trojcestný ventil  
D 25  

Po_et  
 

1  

1  
 
1  
 
2  

7  

3  

1  
11  

2  
 
3  
 
2  
 
3  

2  

7  
 
1  
 
1  
 
2  

 
1  

Obr. 4.3: Inštalaterské zobrazenie  
 
R - do / z radiátorov,  
B - do / z kotla,  
 
Pre    kotle    S7,    S10,    S20    sú  určené    diely    D20.  Pre  kotle  S40  D25.  

*) POZOR: poistný tlakový ventil (1,5 bar) zapojiť do otvoru (17) (obr. 2.1., str. 6).  
Miesto spojenia (5), použiť spojenie D25 SME (10).  
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Obrázok 4.3: Schéma systému kúrenia bez prídavného kotla a podlahového kúrenia  
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4.7  SCHÉMA  PREVÁDZKY VYKUROVACIEHO  SYSTÉMU  BEZ  PRÍDAVNÉHO  
KOTLA A PODLAHOVÉHO KÚRENIA  

 
čerpadlo  (P)  čerpá  vodu  z tepelných  článkov  a  cez  kotol  ju  vháňa  späť  do  topných  
článkov  (viz  obr.  4.4.).  Ohriatá  voda  prúdi  vyrovnávacím  ventilom (bk  1)  do  
najbližšieho topného telesa, ktoré môže pracovať samospádom, aby bol kotol chránený  
pred  prehriatím  (topné  teleso  bez  tepelného  ventilu)  v prípade  výpadku  elektrickej  
energie.  
 
Následne tečie  horúca voda  cez  kotol  2k (pokiaľ je  taký  
kotol k dispozícií), ktorý sa zapíná, keď kotol 1k prestane spaľovať alebo sa vypne,  
keď kotol 1k dodáva horúcu vodu pomocou vnútorných mechanizmov. Pokiaľ je kotol 2k  
k dispozícií, potom sa ventil (3) uzavrie, pokiaľ nieje, potom sa ventil otvorí.  
 
Horúca  voda   tečie ohrievačom  vody  (B)  a  ventilom  (3).  Pokiaľ  má  vstup  do  
ohriavača dostatočne velký priemer, potom se ventil (3) uzavrie - a voda tečie len  
ohrievačom a dochádza k ohrevu väčšieho množstvá vody.  
 
Po ohriatí vody pre domácnosť, tečie horúca voda do systému topných telies.  
 
Pomocou čerpadla (P) voda pravidelne cirkuluje rozdelovacím ventilom toku (T-3-20-  
50),  ktorého snímač  smeruje  časť  chladného  toku  do  systému  topných  telies, Pretože   
spätný tok je teplejší, než je indikované (40°C). Chladnejšia časť toku sa dostáva do  
systému topných telies a udržuje stabilnú vnútornú  teplotu, i keď tepelné ventily niesú  
nainštalované.  
 
Cirkulačné čerpadlo s výkonom 25 - 60 W je dostatčné pre 10 kW kotol, 40 - 80 W  
pre 20 kW kotol a 50 - 100 W pre 40 kW kotol.  
 
(bk-1) - bk1) - vyrovnávací ventil bezpečnostného automatického prietokového telesa,  
pomocou  ktorého  je  rozdelovaný  tok,  aby  vratná  trubka  topného  telesa  bola  o  40°C  
chladnejšia ako prietoková trubka.  
 
(7) - skládacie spoje - po ich uvolnení môže byť koleno otočené na druhú stranu  
kotla.  
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5.   HORENIE V KOTLI A PODPALOVANIE OBSAHU KOTLA  
 
5.1  POUŽITIE PALIVA  
 
Spínací ventil (6) musí byť pri spaľování polien palivového dreva v spodnej polohe (viď  
obr. 5.1 A.). Pokiaľ se spaľuje uhlie, potom musí byť v hornej polohe (viď obr. 5.1 B). Pri  
zakladaní paliva musí byť rozdelovač vzduchu (9) v hornej polohe; z tohoto dôvodu  
uchopte kružok na konci lanka (12) visiaceho vpravo nad ohniskom  a stiahnite ho  
dolu a zaveste ho na hák (13).  

Obrázok _. 5.1: Spínaci ventil vnútri kotla  

Použite  rozdelovač  vzduchu  (9  -  
viď   obr.   5.2   A.)  potom   pripravte  
palivové    drevo.    Naložte    polená  
palivového  dreva  vodorovne:  dlhšie  
do stredu   a   kratšie   do   strán.  
Pritom  je užitočné  vyplniť  medzery  
medzi    polenami    palivového    dreva  
pilinami   alebo   jemným   odpadovým  
drevom  zo  stromu.  Pri  spaľovaní  
uhlia   použite   trubkový   rozdelovač  
vzduchu  (viď  obr.  5.2.  B.)  -  kotol  
pracuje s malými kúskami uhlia pri 50  
-  70%  účinnosti,  preto  použivajte malé 
kúsky uhlia v teplejších dňoch .Pri 
spalovaní rašeliny naložte najprv velké 
brikety a až potom jemnú rašelinu  

     
   

 
 
Obrázok  _.  5.2:  A  -  Rozdelovač  vzduchu  pre  polená  palivového  dreva,  odpadové  
stromové  drevo,  pilinové  brikety.  B  -  Trubkový  rozdelovač  vzduchu  pre  uhlie alebo  
rašelinové brikety.  
 
POZOR: Po naložení novej zásoby dreva zapálte okamžite na vrchnej vrstve  
oheň, aby sa obsah nevznietil od zvyšných žhavých uhlíkov na dne kotla.  
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Pokiaľ topíte uhlím, potom použite tyčový rošt (viď obr. 5.3), Vytiahnite rozdelovač  
vzduchu, Prepnite spínací ventil, použite správny rozdelovač vzduchu pre uhlie a  
rašelinu a vyčistite popol a spaliny.  

Obrázok _. 5.3:  Drôtený rošt pre spaľovánie uhlia a rašeliny.  

Naložte  kusové  uhlie,  väčšie  kúsky  uhlia   velkosti  približne  pomaranča  rozbite  na  
menšie kúsky. Nenakladajte žiadné iné palivo, len  na uhlie môžte naložiť cca 2 kg  
suchého nasekaného palivového dreva.  

 
 

 

Pootočením regulačného šroubu 
(A) 
otvoríte  
vzduchový  riadiací  ventil  o  3-5  
cm.    Podpalte    hornú    časť  
obsahu   (B),   ľahko  zavrite  
dvere a ponechejte medzeru 1-  
3  cm.  Keď  sa  palivo  vznietí,  
zavrite   dvere   a   vyháknite  
kruh   so   zdvihacím  lankom.  
Kvapalné  palivo  používané  pre   
zapalovanie     obsahu     ohnísk  
alebo pecí je možno použiť pre   
zapálenie kotla, avšak nikdy pri  
procese spaľovania.  

Obrázok _. 5.4:  Postup zapálenia  
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Pri  spaľovaní  uhlia  použite  vždy  len  jeden  cyklus  naloženia  a  vyhorenia  paliva.  
Nepriikladajte a kotol znovu nezapalujte !.  
 
Pri spaľování polien palivového dreva je možné kotol znovu naložiť polenami palivového  
dreva a väčšším odpadovým drevom; (predtým zdvihnite rozdelovač vzduchu a otvorte  
dvierka). Po ďalšom naložení sa kvalita spaľovania a ekonomika prevádzky na chvíľu zhorší,  
preto doporučujeme prevádzať túto operáciu tak, aby sa predlžila doba spalovania až  
do  ďalšieho  vhodného  naloženia  a  spaľovánia.  Pri  použití  mokrého  palivového  dreva  
alebo iného  dreva  ako  paliva  alebo  jeho  odpadu  doporučujeme  použťt  kolektor  
dúchania  vzduchu  (Obr.  5.4.  C),  a  pre  zlepšenie  spaľovania  preložit  vrstvy  iným  
suchým  dreveným  palivom.  Pri  spaľovaní  uhlia  alebo  rašeliny,  je  nevyhnutné  použiť  
kolektor dúchania. Všetký paliva sa zapalujú vždy hornými dvierkami (8).  
 
POZOR!  
 
1. Kolektor dúchania vzduchu sa zapíná len vtedy, keď sú dvierka po zapálení  
uzatvorené. Snímač dymovodu (s tenkou kapilárou 200 - 300ºC) musí byť  umiestnený do  
dymovodu a snímač vody (70ºC) medzi teleso a tesniací materiál.  
 
2. V prvádzke  kotla je nebezpečné otvárať dvierka dokorán – oheň  môže spôsobiť  
popálenie tváre. Preto sa na začiatku nedívajte do kotla a zdržujte se bokom od neho,  
dvierka ohniska pootvorte len o 2 - 3 cm a len na 20 - 30 sekúnd a naložte  
polena palivového dreva, avšak nie viac ako dve vrstvy (20 - 30 cm). Zatvorte  dvierka  
a stiahnite  rozdelovač vzduchu dolu.  
 
3. Není povolené nechať prechádzať vzduch spodnými dvierkami pre  vyberanie  
popola.  

5.2  NASTAVENIE BI-METALOVÉHO REGULÁTORA ŤAHU  
 
Prevádzková  metóda  tohto  regulátora  je  založená  na  skutočnosti,  že  keď  sa  teleso  
kotla ohreje, rozťahuje   sa, a privrie či uzavrie  riadiací ventil (1) pomocou páky (4) a po  
ochladení sa opät smrští a otvorí.  
 
Keď   sa   kotol   prenesie   do   kotolni   a   pripojí   sa   k potrubiu   vykurovacieho   systému,  
skontrolujte, či regulačné prvky ťahu niesú zdeformované: podperná tyč (3)  
namontovaná  na  kotli;  vyduté  jeho  kovové  časti  (5)  musia  byť  v prieduchu  páky  
ventilu (4) a šroub pre nastavovanie teploty (2) dutina páky (4). Dutina  a  
prieduch  sú  tesne  vedľa  seba  vo  vzdialenosti  3,5  mm.  Skontrolujte,  či  ventil  
kompletne zatvára vzduchové kanály; jeho šroub je povolený, nedoťahujte ho. Pomocou  
šroubu nastavte ventil na vzdialenosť 3 - 5 cm od otvoru dúchania vzduchu, až   
potom zapalte kotol.  
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Obrázok  5.5:  Bi-metalový regulátor ťahu.  
 
Keď  sa  kov  a  voda  ohrejú,  valec  kotla  sa  predlží  a  presunie  ventil  dolu.  Pokiaľ  
teplomer  ukazuje  menej  ako 80º  C, otvorte ventil  s regulačným šroubom  teploty  
(2); a u vyšších teplôt ho mierne uzavrite, pokiaľ teplota nedosiahne 80°C. Neskôr pri  
nastavováni nižšej teploty, potočte kružok smerom k menšiemumu číslu. Kružkom nieje  
možné otáčať viac, ako je poloha nejvyššieho čísla (pokiaľ sa pootočí viac, môže dôjsť  
k prehriatiu a varu vody).  
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5.3  VYHODNOTENIE CHODU KOTLA  
 
Pokiaľ po zapalení funguje kotol dobre a neskôr se jeho efektívnosť a ťah znižuje,  
znamená to, že dymovod je nedostatočne  tesný: skontrolujte, či dvierka dymovodu  
sú zatvorené alebo či neprišlo k nejakým  iným problémom týkajúcích sa tesnosti.  
Prípadne ich odstraňte.  
 
Pokiaľ  dôjde  po  zapálení  k pravidelnému  hluku  v  kotli  a  občas  sa  vyvalí  dym,  
znamená  to,  že  ťah  dymovodu  je  príliš  silný  -  kotol  nemá  dostatočnú  kapacitu  a  
jeho  chod  nieje   ekonomický.  V tomto  prípade  je  treba  zaistiť  prívod  vzduchu  do  
dymovodu  špeciálnymi  otvormy.  Potočte  pákou  v  smere  hodinových  ručiček,  až   
pokým pulzovanie kotle zmizne.  
 
Pokiaľ  palivo  horí  dobre,  avšak  teplota  na  teplomeri  pomaly  rastie  a  z dymovodu  
uniká kondenzát, znamená to, že teplota toku horúcej vody je prekročená. Prepnite  
cirkulačné čerpadlo na najnižší obeh a znižte tok pomocou vyrovnávacieho ventilu kotla  
alebo prietoku do topných článkov, pokiaľ kondenzát neprestane unikat z dymovodu a  
teplota kotla nedosiahne 70 - 80ºC.  
 
5.4  ČISTENIE KOTLA A JEHO ÚDRŽBA  
 
Pri spaľování polien palivového dreva, je treba odoberať z kotla každý mesiac popol. Pri  
spalování rašeliny alebo uhlia, je treba odoberať popol zakaždým pred podpalováním.  
 
Je prirodzené, že na vnútornej stene kotla sa mierne usádza decht. Avšak pri zlom  
ťahu  dymovodu,  pokiaľ  vzduch  prechádza  spodnou  časťou  alebo  spodnými  dvierkami,  pri  
presune  rozdelovača  vzduchu,  pokiaľ  je  tok  horúcej vody  príliš  intenzívny,  môže  sa  
v kotli usadzovať príliš veľa dechtu a kotol se môže upchať. Z tohto dôvodu je treba  
všetky spomenuté vady vždy včas odstrániť.  
 
Pokiaľ je ťah znížený,  treba skontrolovať a vyčistit špáry zanesené spalováním  medzi  
komorou ohrevu a vnútornými stenami kotla. Toto čistenie je možné previesť pružným  
kartáčom  z  vnútorného  dymového  otvoru  nad dvierkami ohniska.  Pohodlnejšie je  čistenie 
z otvoru pre výstup dymu (po demontáži spojenia s dymovodom) alebo zo špeciálného  
otvoru v spoji.  
 
Kotol  sa  neupcháva,  pokiaľ  je  vykurovací   systém  správne  nainštalovaný;  dymovod   
musí  byť  v poriadku  a  používanie  kotla  se  deje  podľa  odporučení  uvedených  
v tomto návode.  
 
Pokiaľ je rozdelovač vzduchu vytiahnutý, je možné vyberať lopatkou starý popol, pritom  
je treba občas skontrolovať a vyčistit špáry.  
 
Pokiaľ sa medzera medzi spodnými doskami  zmenší alebo zmizne, je potrebné ju obnoviť  
po  demontáži  rozdelovača . Lanko  zdvíhacieho  mechanizmu  je  treba  mazať,  aby  sa  
neopotrebovalo a rozdelovač bolo možné ľahšie dvíhať. Doporučujeme taktiež mazať  
pánty  dvierok. Občas je treba skontrolovať, či je tesnenie dvierok a miesto medzi  
betonovou  podlahou  a  kotlom  v  poriadku.  Odstraňte  problémy  týkajúce  sa  tesnenia  
pomocou tepelne odolných  materiálov, ktoré  sú  uvedené výšše.  Aby sa  dvierka  tesne  
zatvarali, je treba tesniace materiály vymieňať.  
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6. POŽIADAVKY PREVENTIVNEJ OCHRANY  
 
Kotol   predstavuje   oblasť   zvýšeného   nebezpečia.   Pokiaľ   nebudete   dodržiavať  
bezpečnostné opatrenia, môže dôjsť k zraneniu, otráveniu, požiaru a poškodeniu kotla alebo  
vykurovacieho  systému.  

BEZPEĆNOSTNE POŽADAVKY A  
POKYNY  

Nevarte v kotli vodu.  

Nepodpalujte kotol bez vody. Neprekračujte tlak  
v systéme nad 1,5 bar.Nenechajte vodu vo vykurovacom  
systéme a v kotli zmrznúť.  
Vzduch z vonkajšieho prostredia sa musí dostávať  
do kotolni  
 
Nenechajte vzduch prechádzať spodnými dvierkami a  
nenakladajte polena palivového dreva zo  
spodnej _časti  
Neskladujte palivo v kotli (po naložení polen  
palivového dreva musí byť obsah kotla  
podpalený)  

Nepresunujte rozdelovač vzduchu pri spaľování  

DÔSLEDKY V PRÍPADE, ŽE  
NIESÚ DODRŽANÉ ZÁKAZY A  
BEZPEČNOSTNE OPATRENIA  
Ak sa voda v kotli vyvarí, kotol sa 
prehreje a pukne. Ak sa kotol vyvarí  
z dôvodov, ktoré vám niesú známe,  
odvratte sa od dvierok, otvorte  ich  a nalejte  
do páleniska  vodu.  
Poškodenie kotla a ďalších časti vykurovacieho  
systému  
 
Ak existuje obava otravy ,  
otvorte okno v kotolni alebo zaveďte  
vzduch do kotolni iným spôsobom.  
Môže dochádzať k úniku kondenzátu; väčšia  
spotreba palivového dreva. Voda vrie v  
kotli, uhlie klesá dolu.  
Palivové drevo se vznieti z ostatkových  
žhavých uhlíkov a bude zbytočne dymyť  a  
vytvárať kondenzát a decht.  
Mohlo by dôjsť  k poškodeniu rozdelovača  
vzduchu, ktorý horkom stratí pevnosť,  
polenami palivového dreva, dôjde k jeho  
ohnutiu; Pokiaľ klesne hlbšie do paliva,  
potom dochádza k jeho rychlému  
opotrebovaniu 

ČASTÉ CHYBY PRI MONTÁŽI  

Zapojenie je prevedené podľa schém iných  
výrobcov kotlov, kde se predpokládá, že velké  
množstvo teplej vody pri návrate, odstraní  
negativný vpliv kondenzátu.  

Kotol i obehové čerpadlo je zapojené do  
pôvodného  systému, ktorý nemá  
regulačné prvky.  

DÔSLEDKY 
 
Silným prietokom dôjde k ochladeniu  
spalovacej komory a rozdielom teplôt môže  
dôjsť k nalepovániu popola a kondenzátu  
na steny kotla a k upchaniu prieduchu  
k odvodu dymu, ktorý musí byť pre   
správný odvod spalín a účinnosť kotla  
vždy čistý a priechodný 
Vzhľadom k návratu väčšieho množstva 
chladnejšej vody dochádza k vysokej tvorbe  
kondenzátu. Kotol má silný zápach a  
pracuje neekonomicky.  V pôvodnom  
systéme je nutná montáž vyvažovacích  
prvkov .  
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CHYBY PRI OBSLUHE KOTLA  DÔSLEDKY  

Ťah komína je príliš silný.  

Istiace lanko rozdelovača vzduchu nieje mazané.  

V kotli sú spaľované, obaly, plasty atď.  

o  
Teplota v kotli je udržovaná nižšie ako 60 C.  

Kotol „pulzuje", vydáva hlučný zvuk  
prípadne sa trasie kryt s ventilátorom.  
Kotol pracuje veľmi nehospodárne,  
vzniká veľa kondenzátu. Otočte  
regulačné prvky  dymovodu tak, aby  
došlo k prisávaniu vzduchu a poklesu ťahu  
komína.  
Rozdelovač se obtiažne vyťahuje. Je  
nutné zariadenie pravidelne premazávať  
mazivom napr. WD-40 a pod.  
Použitím nevhodného paliva sa spomalí  
spaľovanie, dochádza k vzniku  
nebezpečných plynov, ktoré môžu vyústiť  
až k explozii, ktorá poškodí kotol či  
komín.  
Dochádza k vysokej tvorbe kondenzátu a  
zanášania kotla i komína.  

7.   NEBEZPEČIA A RIZIKA  
 
7.1  TEPLO  
 
Na  kotli  sa  nachádzajú  sučiastky,  ktoré  v prevádzke  dosahujú  vysokých  teplôt  a  môžu  
spôsobiť popálenie. Povrch kotla môže byť zahriatý až na teplotu 40 °C, aj iné diely  
ako kľúčky dverí a dvere,  môžu mať vyššiu teplotu a môžu spôsobiť popáleniny.  
Horúca  voda  cirkuluje  vo vykurovaciom  systéme  a  jeho  dostupné  vonkajšie  časti  musia  byť  
chránené tepelnou izoláciou. Tlakové bezpečnostné ventily  musia mať vedenie až do kanalizácie  
alebo do miest, kde nemôže spôsobiť škodu alebo zranenie.  
 
7.2  TLAK  
 
Pokiaľ  zlyhá  obehové  čerpadlo  a  zastaví  sa  cirkulácia  vykurovacej vody  môže   teplota  
v kotli dosiahnúť nebezpečnej úrovni. V takom prípade však bimetalový regulátor  
ťahu uzavrie prívod vzduchu a dôjde k spomaleniu , zastaveniu procesu horenia. Vďaka 
unikátnému  procesu  spaľovánia,  kedy  horí  prakticky  len  relativne  malá  vrchná  vrstva  
paliva, po automatickom uzavtvorení ventilu vzduchu teplota v kotli rychle klesá. Pokiaľ  
je regulátor ťahu deformovaný alebo v dôsledku iných porušení pravidel prevádzky  
(napríklad dvere na odber popela sú otvorené) voda v kotli môže dosiahnúť bod  
varu. V takom prípade zajisťuje bezpečnosť systému pretlakový ventil, ktorý uvolní  
prebytočný tlak.  Pri  nesprávnom  používaní a  súčasnom  zlyhaní všetkych  ochranných  
prvkov môže  dôjsť  k deštrukcií  kotla,  avšak  podľa  výpočtov  a  skúšiek  nedochádza  
k explozií, ale k pozvolnému zrúteniu zariadenia bez zásadných deštrukčných účinkov.  
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7.3  NEBEZPEČNÉ PLYNY  
 
Ak je komínový prieduch upchatý alebo pri čistení od popola a sadzí môže dôjsť k úniku  
oxidu  uhoľnatého  do  priestoru v kotolni.  Priestor v kotolni  musí  mať  preto  funkčnú  
prirodzenú  ventiláciu  a  cirkuláciu  vzduchu  z vonkajšieho  priestoru.  Priestor  musí  byť  
vybavený  otváravým  oknom,  vetracím  prieduchom  alebo  šachtou.  Bez  stálého  
dostatočného prívodu vzduchu nieje možné kotol prevádzkovať. ¨  
 
Dvere kotolni musia byť pevne uzavrené a  doliehať tak, aby nedochádzalo k výmene  
vzduchu s okolitými miestnosťami.  

7.4  POŽADAVKY NA PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH ČASTI  
 
Pri  zapojení  kotla  môže  dôjsť  aj k inštalácií  elektrických  zariadení  (obehové  čerpadlo,  
kolektor  dúchánia  vzduchu  apod.).  Takáto  inštalácia  musí  byť  prevedená  odbornou  
spôsobilou  osobou  za  dodržania  všetkých  bezpečnostných  postupov  a  noriem.  Pripojenia 
elektrickej energie musia byť izolované, územnené, inštalácia  musí byť prevedena len v  súlade s  
normami platnými v danej  krajine .  
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Výrobca:  
JSC "STROPUVA ir KO",  Ident. kód: 300149972,  
Adresa: Vaduvos str, 2A. LT-02304 Vilnius,  
tel.: +370 5 255 1763, fax. +370 5 232 2525, mob. +370 656 16223,  
 www.stropuva.lt  
 
Predajca a výhradný distributor:  
Ľubomír Šoltis – S-SOLTIS  , 
IČO : 44196342  
Adresa:Tôňská cesta 317/22, 
930 10  Dolný Štál  
tel.:0908 409 005 /0904 993 600 
E-mail: stropuva.sk@gmail.com 
 www.stropuva.sk 
 
KONFIGURACIA ZARIADENIA:  
1. Vzduchový ventil (k montáži na hornej časti kotla)  
2. Bimetalový regulátor ťahu  
3. Bezpečnostný tlakový ventil, 1,5 bar  
4. Teplomer  
5. Odvod spalin s regulovaným prívodom vzduchu  
6. Rozdelovač vzduchu (prispôsobený pre spalovanie uhlia)  
7. Rozdelovač  vzduchu (prispôsobený pre spalovanie dreva)  
8. Kolektor dúchania vzduchu (kotle prispôsobené pre spalovanie uhlia)..  
 
UPOZORNENIE: Pred spústením skontrolujte konfiguráciu regulátora ťahu, aby nebol  
deformovaný, kontaktné body do seba musia presne zapadať.  
 
PODMIENKY ZÁRUKY:  
Výrobca zaručuje, že výrobok zodpovedá požadavkam technickej dokumentacie.  
Výrobca poskytuje dvojročnú záruku na kotol.  
Výrobca poskytuje päťročnú záruku  výmenníku tepla.  
Výrobca sa zaväzuje v priebehu záručnej doby k odstraneniu závad ktoré vzniknú vinou výrobcu.  
 
Uživateľ nákupom kotla sa zaväzuje:  
1. Dôkladne sa zoznámiť s obsahom tohoto manuálu  
2. Inštalovať a používať kotol v súlade s doporučeniami tohoto manuálu.  
3. Ponechat si po dobu užívania kotla tento manuál a záručné podmienky  
 
Výrobca nepreberá žiadné záväzky pre prevádzku kotla a dôsledky vo vzťahu k nemu a  
nebude poskytovať záruky v následujúcích prípadoch:  
 
1. Kotol bol inštalovaný v rozpore s energetickými nárokmy domu  
2. Kotol je inštalovaný a používaný v rozpore s doporučeniami podľa tohoto manuálu  
 
ZÁRUČNY LIST:  
 
Typ kotla:………………………………………………………………………………  
Výrobné číslo:………………………………………………………………………….  
Dátum predaja:……………………………………………………………………….  
 

…………………………………………  
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